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Bolum Cihaz No Tarih *Deger Araliklari:(Kaynak: Centers For Disease Control and Prevetion)
Yogun Bakim Oda Sicakhgi: 22-28C°/ Ameliyathane Salonlari Sicakligi: 20-23C° (ameliyatin tiiriine ve ihtiyaca gore 18-26C°
arasinda ayarlanabilir) / Sterilizasyon Unitesi Sicaklig1:18-22C°/ Buzdolabi Sicakligi(ilag):2-8C° Buzlanma Seviyesi:0,5cm / Kan
Saklama Dolabi: -2 \ -4C° / Tibbi Atik Deposu: 2/4C°
*Bu form tiim sicaklik ve nem takibi yapilan ortamlar igin ortak hazirlanmigtir. Sadece ortam sicaklik ve nemi takip edilecek ise
diger alanlar bog birakilir.
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NOT: ihtiyac duyulan sicaklik deger araligini ilgili bélime yaziniz. Deger araligi disinda bir deger saptandiginda uygun ayarlamayi yapiniz.4 saat sonra sicaklik degerlerini
tekrar kontrol ediniz. Hala sinir deger disinda bir sicaklik varsa ATOLYE yi arayiniz.




